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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w  w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali na parterze w szatni 
 w Centrum Leczenia Mukowiscydozy –Pawilon IV A ) .
Zakres prac do wykonania:
1. Dezynfekcja kanałów wentylacyjnych około 150m bieżących 
2. Dezynfekcja Central wentylacyjnych VTS Ventus – 5 sztuk 
3. Badania mikrobiologiczne po wykonaniu dezynfekcji 
4. Dostawa i wymiana filtrów HEPA H-13-457x457x78 – 10 sztuk 
5. Pomiary wydajności wentylacji w całej wentylacji – Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia
6. Wymiana filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych – 5 kpl.
G4 490x490x300 5K – 6 sztuk
F9 490x490x600 6K – 6 sztuk 
G4 428x287x300 4K – 4 sztuki
F9 428x287x600  6K – 2 sztuki 
7. Przegląd central wentylacyjnych VTS – 5 sztuk 
8. Wymiana i modernizacja automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych  integracja do jednego wspólnego systemu , z zachowaniem kaskady ciśnień w śluzach .Wymiana osprzętu elektrycznego w sterownicach 
9. Wykonanie i zaprojektowanie systemu 
10. Przegląd agregatów wody lodowej Lennox
11. Sprawdzenie /wymiana glikolu 
12. Sprawdzenie/ wymiana zaworów mieszających 
13. Przegląd nawilżaczy Normann – 3 sztuki 
14. Filtr dla centrali Ekozefir CNCE 350-32 – filtr kasetowy wym.550x300x95, klasa filtra M5 ( Pawilon IV A- Centrum Leczenia Mukowiscydozy ) 


Wszelkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać niezbędne atesty być zgodne z Deklaracja CE oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Gwarancja na wszystkie wymienione elementy min. 12 miesięcy .
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej na swój koszt w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty .
Podpis i data Wykonawcy
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