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Wszyscy zainteresowani

W nawigzaniu do postepowania znak DZ/M8/Z0/2019 dot dostawy i montazu
kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u (dezynfekcja
wody z zastosowaniem jondw miedzi i srebra) ponizej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

od Wykonawcy:

1.Czy Wykonawca, ze wzgledu na cbecnosé jondw srebra | miedzi, ma obowigzek wykonywad
regularne, comiesigeczne badania w autoryzowanych punktach badawczych, w celu
sprawdzenia, czy stezenie jondw nie osiagnelo poziomu zagrazajacemu zdrowiu cziowieka?

Wykonawca ma obowigzek wykonywac badania parametrow jonéw miedzi i srebra
do czasu uzyskania wlasciwych pozioméw wiw parametréw zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie normami. Po tym czasie Zamawiajacy bada wode we wlasnym zakresie.

2. Czy Zamawiajacy gwarantuje zachowanie pH ponizej 8,5 w celu zapewnienia skutecznoéci
dziatania jonow srebra i miedzi?

Na chwilg obecna nie gwarantujemy zachowania pH ponizej 8,5. Jesteémy w trakcie
Modernizacji SUW. Przewidujemy, iz pH bedzie zachowane ponizej 8,5.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza inne srodki dezynfekcji- Opis przedmiotu zaméwienia
wskazuje jednego wykonawce: firme Blue Fifty z Krakowa.

Zamawiajacy dopuszcza inne $rodki dezynfekcji, je2eli s3 one zgodne z wytycznymi
nadrzednej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

4. Czy Atest Higieniczny ma dotyczy¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi?
Prosimy o doprecyzowanie pytania. W postgpowaniu Zamawiajacy wymaga, aby Atest
higieniczny posiadato urzadzenie do dezynfekcji przy pomocy jonéw srebra | miedzi.
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