Samodzielny Zespdét Publicznych
Zaktadow Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy

w DZIEKANOWIE LESNYM
05-092 Lomianki  ul. Marii Konopnickiej 65
fax. |0-22) 75 57 256, tel. (0-22) 76 57 100

Dziekanow Leény, dn. 24.07.2019

DPZP26/177/2019% SWMP

Wszyscy zainteresowani

W nawigzaniu do postgpowania znak DZ/18/Z0/2019 dot. dostawy i montazu
kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u (dezynfekcja
wody z zastosowaniem jondw miedzi i srebra) ponize] przedstawiamy odpowiedzi na pytania
od Wykonawcy:

1. Czy istnieje mozliwoéé objerzenia miejsca instalacji np.: dzisiaj?
Tak, istnieje mozliwoié objerzenia miejsca instalacji np.: dzisiaj.

2. Jaki jest obecny pozom bakterii?
Brak bakterii.

3. Jakie sg rovbiory CWU wody przeznaczonej do dezynfekeji?
W miesigeu czerwen 2019r. rozbiér CWU przeznaczonej do dezynfekeji wyniost 586 m?
(§rednio miesiecznic 650m?*-700m?),

4. Czy dopuszczg Panstwo metod¢ dezynfekeji z wykorzystaniem dwutlenku chloru?
Metoda jest szeroko opisywana w lileraturze, Urzadzenia posiadaja znak CE oraz Atest
IMigieniczny ze wskazaniem, Ze sa przeznaczone do dezynfekeji wody przeznaczonei
do spozycia przes ludezi, dzialajg w pelni automatycznie, nie wymaga prewencyjnej
konserwacji, a preeglady wykonywane sa tylko 1 raz do roku.

Zamawiajgcy nie dopu$ci metody dezynfekeji z wykorzystaniem dwutlenku chloru.
W postepowaniu zawarta jest jedynie mozliwos¢ dezynfekeji jonami miedzi i srebra.
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